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1 2 3 4 5 7 8
DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO
ESECUZIONE QUADRO: DATI TECNICI:
, . involucro esterno IP55 DISEGNO [FOGLIO TITOLO
Grado di protezione [IP] ivolucro. interno IPXXB Frequenza [f] 50 Hz T 1 T
Forma (segregazione interna): 1 Tensione di funzionamento nominale (Ue): 400 V QEG-PT 2 DAT GENERALI QUADRO
QEG-PT 3 FRONTE QUADRO
Tipo di installazione: a parete X Tensione di isolamento nominale (Uj): 690 V QEG-PT 4 SCHEMA UNIFILARE
9 pavimento [ . QE6-PT | 5 | scHEMA UNIFILARE
Modaltd di posa: incassato ] Tensione nominale circuiti ausiliari [Uaux]- / QEG_PT 5 SCHEMA UNIFILARE
esterno |Z _
Corrente nominale [In]: 40 A QEG-PT 7 LEGENDA SIMBOLI
fronte |Z
Accessibitd quadro; retro L] Corrente di corto circuito presunta [len]: < 10 kA
' lato sinistro |:|
lato destro ] Corrente di corto circuito nominale quadro [len]- 10 kA
Ingresso linee: potenza  alto [X] ~ basso [ ] Sistema di messa a terra: TN-S
segnale alto |:| basso |:|
massima +40°C
Uscita linee: potenza alto [X]  basso [ Temperatura ambiente [T} escursione -5C/+35°C
segnale alto |:| basso |:| +25°C
L larghezza 690 mm Sovratemperatura interna [T +35°C
Dimensioni (indicative): altezza 850 mm
profondita 165 mm . .
Umidita relativa [Ur]: <80% a 20°C
Materiale carpenteria: IN MATERIALE PLASTICO
Altitudine (S.LM.): <1000m
Specifiche porta: portella TRASPARENTE
peciiiche  porta: chiusuraA CHIAVE O ATTREZZO
CElI 17-5 CEl 17-11
N.B. IL DIMENSIONAMENTO, LA VERIFICA DELLA SOVRATEMPERATURA . L CEl 17-13 CEl 23-51
INTERNA E DELLE SOLLECITAZIONI DINAMICHE DI CORTO Normative di riferimento: CEl 38—1  CEl 38-2
CIRCUITO SONO INTERAMENTE A CURA DEL COSTRUTTORE DEL CEl 44-5  CEl 44-6
QUADRO ELETTRICO EN 60898 EN 60947

DATA DATI GENERALI QUADRO QUADRO PIANO TERRA
DISEG.
VISTO QEG—PT FOGLO 2Dl 7
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [SosT. DA: [ ORIGINE: SEGUE 3
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 7 8
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FRONTE INTERNO QUADRO FRONTE ESTERNO QUADRO
. 690 .
| 1
|
- P = 165mm
DATA FRONTE QUADRO QUADRO PIANO TERRA
DISEG.
VISTO QEG-PT FOGLIO 3Dl 7
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: | ORIGINE: SEGUE 4
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 8
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1 2 [ 3 [ 4 5 6 7 8
N N N GEN-PT
F———
ARRIVO DA QUADRO
Q1_PT+ASC+GIAR
Q3 \* Q4 ;} Q5 ;} Q6 ;}
GEN-PT PR=PT PR=PT PR=PT
4x40 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A
Jd].a |16 aA |16 A
F1
\ D | 160 A D | 160 A D [ 160 A
| d |003A | d |]003A | d ]003A
c Cc C
.\\
X
E1
s & €L € €L
“~ e e e
N ™ ™ ™
————————————————————————— ————v————————v————————v——i 5/C3
DENOMINAZIONE PIANO TERRA PRESENZA TENSIONE GENERALE QUADRO PRESE PT PRESE PT PRESE PT
SIGLA GEN PT GEN=PT PR—PT PR=PT PR=PT
UTENZA TIPO POTENZA TOT. KW ™N-S 2.2 TN-S/LI-N] _ 0.023 TN-S/LI-N] _ 7.39 IN-S/U-N] 3.7 W-S/U-N] 3.7 IN-S/U-N] 3.7
POTENZA kW [1b A 10 48.2 12.5 60.3 2 6.73 2 6.73 2 6.73
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.7 0.9 0.7 0.9 0.7 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE o
R NATORE | N-POL In A 4 3 4 40 2 16 2 16 2 16
Ith Aldn Al 32 03 16 0.p3 16 0.p3 16 0.p3
im (o curva) ___ A|Pdi KA 320 10 50 160 20 160 20 160 20
TIPO
FUSIBILE CALERG x
TIPO
CONTATTORE - 2T o | | | |
. TIPO
RELE' TERMICO o X
TIPO CAVO FGI6R 0.6/1 kV FGI6OR 0.6/1 kV FGI60R 0.6/1 KV FGIGOR 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4x(1x10)+1G10 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 5 40 40 40
LINEA DI Iz A
POTENZA C4T. aln %[CdT. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA SCHEMA UNIFILARE QUADRO PIANO TERRA
DISEG.
VISTO QEG-PT FOGLIO__ 4 DI
REV. MODIFICA DATA | FIRMA |APPR. SOST. IL; [SOST. DA: ___ | ORIGINE: SEGUE
1 I 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 8
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1 2 | 3 4 5 6 7 8
GEN-PT _ _ _ _ _ GENPT
Q7 l Q8 l Q9 l Q10 l an l Q12 l
LU-PT ﬁ LU-PT ﬁ LU-PT ﬁ COLL-PT ﬁ BL-PT ﬁ RIS=PT ﬁ
20 A 240 A 20 A %10 A 240 A 2416 A
d]10a d]10a d]10a J]10a d]10a d] 16
D [ 100 A D | 100 A D [100 A D | 100 A D | 100 A D [ 160 A
I d |oo3a I d |oo3a I d ]oo3a I d |oo3a I d |oo3a I d |oo3a
c c c c c c
\\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\. \\. \\
T
™ T™ T™ ™ T™
4fe8 S — ———————— g——————— v —————— Vo —————— Vo ———————— 5 s
DENOMINAZIONE LUCl PT LUCI PT SCALE LUCl PT ALIM. TESTATE COLLETTORI BOILER RISERVA PT
INGRESSO E STANZE DISIMPEGNO E SALA CONF. CUCINA E BAGNI SENSORI DI’ TEMPERATURA
SIGLA LU-PT LU-PT LU-PT COLL-PT BL-PT RIS-PT
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kW| TN-S/LI-N] _ 2.31 TN=S/LI-N] _ 2.31 TN=S/LI-N] _ 2.31 TN=S/U-N] _ 2.31 TN=S/LI-N] _ 2.31 TN=S/U-N] 3.7
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CONTATTORE -~ ATFn W | | | | |
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TIPO CAVO FG160R 0.6/1 kV FG160R 0.6/1 kV FG160R 0.6/1 kV FG160R 0.6/1 kV FGI60R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G1.5 3G1.5 3G1.5 3G2.5 3G1.5
LUNGHEZZA m 40 40 40 45 50
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT. aln %[CdT. _alb %
Zk mQ [Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA SCHEMA UNIFILARE QUADRO PIANO TERRA
DISEG.
VISTO QEG-PT FOGLIO 5 DI 7
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: | ORIGINE: SEGUE 6
1 I 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 8
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N ~
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R ——— -
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SIGLA RIS-PT GEN
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POTENZA kW | Ib A 4.62 38.5
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Simbolo | Descrizione

* Terra di protezione

Lampada a iodio
&
@ Nodo equipotenziale
/ / Conduttura monofase con conduttore neutro

Conduttura trifase con conduttore neutro

Ve

Conduttura trifase con conduttore protezione e neutro

nrr

Conduttura monofase con conduttore di neutro e terra

yava

Interruttore di manovra con fusibile incorporato

Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.differ.

Sezionatore

Equipotenzialita’

<l | —1 ||

DATA Legenda simboli QUADRO PIANO TERRA

DISEG.

VISTO QEG-PT FOGLIO 7 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: | ORIGINE: SEGUE
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1 2 3 4 5 7 8
DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO
ESECUZIONE QUADRO: DATI TECNICI:
i DISEGNO FOGLIO TITOLO
Grado di protezione [IP]: involucro. esterno P55 Frequenza [t 50 Hz
involucro interno IPXXB Q1_PT+ASC+GIAR 1 TIT0LO
Forma (segregazione interna): 1 Tensione di funzionamento nominale (Ue): 400 V Q1_PT+ASC+GIAR 2 DAT GENERALI QUADRO
A IE Q1 _PT+ASC+GIAR 3 FRONTE QUADRO
Tipo di installazione: a parete Tensione di isolamento nominale (Uj): 690 V Q1_PT+ASC+GIAR 4 SCHEMA UNIFILARE
a pavimento |:|
Q1 _PT+ASC+GIAR 5 LEGENDA SIMBOLI
Wodaitd di posa incassato ] Tensione nominale circuiti ausiliari [Uaux]- /
d 4 A
esterno |Z
Corrente nominale [In]: 63 A
fronte |Z
Accessibitd quadro; retro L] Corrente di corto circuito presunta [len]: < 10 kA
' lato sinistro |:|
lato destro ] Corrente di corto circuito nominale quadro [len]- 10 kA
Ingresso linee: potenza alto [X] basso [ ] Sistema di messa a terra: TN-S
segnale alto |:| basso |:|
massima +40°C
Uscita linee: potenza alto [X]  basso [ Temperatura ambiente [T} escursione -5C/+35°C
segnale alto |:| basso |:| media +25°C
S larghezza 400 mm Sovratemperatura interna [T +35°C
Dimensioni (indicative): altezza 400 mm
profonditd 165 mm . .
Umidita relativa [Ur]: <80% a 20°C
Materiale carpenteria: IN MATERIALE PLASTICO
Altitudine (S.LM.): <1000m
Specifiche porta: portella TRASPARENTE
peciichie porta: chiusuraA CHIAVE O ATTREZZO
CEl 17-5 CEl 17-11
N.B. IL DIMENSIONAMENTO, LA VERIFICA DELLA SOVRATEMPERATURA . L CEl 17-13 CEl 23-51
INTERNA E DELLE SOLLECITAZIONI DINAMICHE DI CORTO Normative di riferimento: CEl 38—1  CEl 38-2
CIRCUITO SONO INTERAMENTE A CURA DEL COSTRUTTORE DEL CEl 44-5  CEl 44-6
QUADRO ELETTRICO EN 60898 EN 60947
DATA DATI GENERALI QUADRO QUADRO 1 PT+ASCENSORE+GIARDINO
DISEG.
VISTO Q1_PT+ASC+GIAR FOGLIO 2 DI 5
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: | ORIGINE: SEGUE 3
1 | 2 | 3 | 4 I 5 [ 7 8
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Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.differ.

%7 Equipotenzialita’
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1 2 3 4 5 7 8
DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO
ESECUZIONE QUADRO: DATI TECNICI:
i DISEGNQ |FOGLIO TITOLO
Grado di protezione [IP]: involucro. esterno P55 Frequenza [t 50 Hz
involucro interno |PXXB QST—PT 1 TESTATA
Forma (segregazione interna): 1 Tensione di funzionamento nominale (Ue): 400 V QST-PT 2 DATI GENERALI QUADRO
QST-PT 3 FRONTE QUADRO
Tipo di installazione: a parete IZ' Tensione di isolamento nominale (Uj): 690 V QST-PT 4 SCHEMA UNIFILARE
o povimento L] QST-PT 5 | SCHEMA UNIFILARE
Modaltd di posa: incassato ] Tensione nominale circuiti ausiliari [Uaux]- / ST—PT 5  FCENDA SIMBOLI
esterno |Z
Corrente nominale [In]: 40 A
fronte |Z
Accessibitd quadro; retro L] Corrente di corto circuito presunta [len]: < 10 kA
' lato sinistro |:|
lato destro ] Corrente di corto circuito nominale quadro [len]- 10 kA
Ingresso linee: potenza alto [X] basso [ ] Sistema di messa a terra: TN-S
segnale alto |:| basso |:|
massima +40°C
Uscita linee: potenza alto [X]  basso [ Temperatura ambiente [T} escursione -5C/+35°C
segnale alto |:| basso |:| media +25°C
S larghezza 400 mm Sovratemperatura interna [T +35°C
Dimensioni (indicative): altezza 650 mm
profonditd 165 mm . .
Umidita relativa [Ur]: <80% a 20°C
Materiale carpenteria: IN MATERIALE PLASTICO
Altitudine (S.LM.): <1000m
Specifiche porta: portella TRASPARENTE
peciichie porta: chiusuraA CHIAVE O ATTREZZO
CElI 17-5 CEl 17-11
N.B. IL DIMENSIONAMENTO, LA VERIFICA DELLA SOVRATEMPERATURA CEl 17-13 CEl 23-51
INTERNA E DELLE SOLLECITAZIONI DINAMICHE DI CORTO Normative di riferimento: CEl 38—1  CEl 38-2
CIRCUITO SONO INTERAMENTE A CURA DEL COSTRUTTORE DEL CEl 44-5  CEl 44-6
QUADRO ELETTRICO EN 60898 EN 60947
DATA DATI GENERALI QUADRO QUADRO STUDIO AUTONOMO
DISEG.
VISTO QST-PT FOGLIO 2 DI 6
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: | ORIGINE: SEGUE 3
1 | 2 | 3 | 4 I 5 [ 7 8
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GEN Quadro QST-PT GEN<ST
——— " * * 5/A3
ARRIVO DA QUADRO 3 |
QSTUDIO PT |
Q3 \— Q4 Q5 Q6
| GEN-ST PR-PT ﬁ LU-PT ﬁ BL-PT ﬁ
| 2x45 A 26 A 210 A 210 A
| - J]16a d]10a d]1w0a
| \ D | 160 A D | 100 A D [ 100 A
I d ]oo3a /d]oo3a Id ]oo3a
| c c c
|
|
|
| ™~
| T
|
|
| £1 ®
| i
| \\ \\ \\ \\
| ™™ ™ ™™ ™
|
=
————————————————————————— ————v————————v————————v——i 5/c3
DENOMINAZIONE STUDIO PT PRESENZA TENSIONE GENERALE QUADRO PRESE STUDIO AUTONOMO | LUCI STUDIO AUTONOMO BOILER
STUDIO AUTONOMO STUDIO AUTONOMO
SIGLA GEN PT GEN-ST PR-PT LU-PT BL—-PT
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kW| TN-S/LI-N] 9.24 ™N-S/LI-N] 0023 IN-S/LI-N] _ 9.24 N-S/LI-N] 3.7 N-S/LI-N] _ 2.31 TN=S/LI-N] _ 2.31
POTENZA kW | Ib A 1.88 9.02 2.34 1.3 2 6.73 0.5 2.4 1.2 115
COEF. CONTEMP. COS ¢ 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.7 0.9 1 0.9 0.2 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE L
O SEZIONATORE N.POLI In A 2 40 2 45 2 16 2 10 2 10
Ith Alldn A 40 0]3 16 0.p3 10 0.p3 10 0.p3
Im (o curva) A [Pdi kA 400 10 160 20 100 20 100 20
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE - AT o | | | |
s TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG16R 0.6/1 kV FG160R 0.6/1 kV FGI160R 0.6/1 kV FG160R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 2x(1x10)+1610 362.5 3G1.5 3G1.5
LUNGHEZZA m 15 30 30 10
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT. aln %|CdT. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA SCHEMA UNIFILARE QUADRO STUDIO AUTONOMO
DISEG.
VISTO QST-PT FOGLIO 4 DI 6
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: | ORIGINE: SEGUE 5
1 I 2 | 3 | 4 | 5 6 7 B
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* Terra di protezione

Lampada a iodio
Y
@ Nodo equipotenziale
/ / Conduttura monofase con conduttore neutro
/// / Conduttura trifase con conduttore neutro

Conduttura monofase con conduttore di neutro e terra

s

Interruttore di manovra con fusibile incorporato

Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.differ.
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DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO
ESECUZIONE QUADRO: DATI TECNICI:
i DISEGNO |FOGLIO TITOLO
Grado di protezione [IP]: :::Z:EEEZ ?nst?r;n: IIL’PX5X5B Frequenza [f]: 50 Hz
Q3_QSTuDIO 1 TITOLO
Forma (segregazione interna): 1 Tensione di funzionamento nominale (Ue): 400 V Q3_QSTUDIO 2 DATI GENERALI QUADRO
A IZ Q3_QSTUDIO 3 FRONTE QUADRO
Tipo di installazione: a parete Tensione di isolamento nominale (Uj): 690 V Q3_QSTUDIO 4 SCHEMA UNIFILARE
a pavimento |:|
Q3_QSTUDIO 5 LEGENDA SIMBOLI
Wodaitd di posa incassato ] Tensione nominale circuiti ausiliari [Uaux]- /
d 4 A
esterno |Z
Corrente nominale [In]: 40 A
fronte |Z
Accessibitd quadro; retro L] Corrente di corto circuito presunta [len]: < 10 kA
' lato sinistro |:|
lato destro ] Corrente di corto circuito nominale quadro [len]- 10 kA
Ingresso linee: potenza alto [X] basso [ ] Sistema di messa a terra: TN-S
segnale alto |:| basso |:|
massima +40°C
Uscita linee: potenza alto [X]  basso [ Temperatura ambiente [T} escursione -5C/+35°C
segnale alto |:| basso |:| media +25°C
S larghezza 200 mm Sovratemperatura interna [T +35°C
Dimensioni (indicative): altezza 200 mm
profonditd 165 mm . .
Umidita relativa [Ur]: <80% a 20°C
Materiale carpenteria: IN MATERIALE PLASTICO
Altitudine (S.LM.): <1000m
Specifiche porta: portella TRASPARENTE
peciichie porta: chiusuraA CHIAVE O ATTREZZO
CEl 17-5 CEl 17-11
N.B. IL DIMENSIONAMENTO, LA VERIFICA DELLA SOVRATEMPERATURA CEl 17-13 CEl 23-51
INTERNA E DELLE SOLLECITAZIONI DINAMICHE DI CORTO Normative di riferimento: CEl 38—1  CEl 38-2
CIRCUITO SONO INTERAMENTE A CURA DEL COSTRUTTORE DEL CEl 44-5  CEl 44-6
QUADRO ELETTRICO EN 60898 EN 60947
DATA DATI GENERALI QUADRO QUADRO 3 QSTUDIO PT
DISEG.
VISTO Q3_QSTUDIO FOGLIO 2 DI 5
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: | ORIGINE: SEGUE 3
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 I 8
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a pavimento |:|
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d 4 A
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Corrente nominale [In]: 63 A
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———————————————— e Aty
BARRATURA PE
DENOMINAZIONE LUCI GIARDINO GENERALE QUADRO PRESE GIARDINO PRESE UTENZE LUCI GIARDINO
SIGLA GEN GEN=GI PR=01 PR=02 LU=01
UTENZA TIPO POTENZA TOT. KW ™N-S 17.3 N-S/L-N] _ 5.78 N-S/U-N] 3.7 IN-S/U-N] 3.7 N-S/L-N] _ 2.31
POTENZA kW [1b A 2.24 10.8 2.8 135 2 6.73 2 6.73 1 337
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 0.8 0.9 0.8 0.9 0.7 0.9 0.7 0.9 0.7 0.9
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INTERRUTTORE o
R NATORE | N-POL In A 4 25 4 25 2 16 2 16 2 10
Ith Aldn Al 25 0p3 Gen. 16 16 10
Im (o curva) A |Pdi KA 250 10 160 20 160 20 100 20
TIPO
FUSIBILE CALERG x
TIPO
CONTATTORE - 2T o | | | |
. TIPO
RELE' TERMICO o X
TIPO CAVO FGI6R 0.6/1 kV FGI60R 0.6/1 kV FGI6OR 0.6/1 kV FGI60R 0.6/1 KV
FORMAZIONE 4x(1x6)+1G6 362.5 362.5 361.5
LUNGHEZZA m 20 30 30 30
LINEA DI Iz A
POTENZA C4T. aln %[CdT. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
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1 2 3 4 5 7 8
DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO
ESECUZIONE QUADRO: DATI TECNICI:
, . involucro esterno IP55 DISEGNO [FOGLIO TITOLO
Grado di protezione [IP] ivolucro. interno IPXXB Frequenza [f] 50 Hz SN 1 T
Forma (segregazione interna): 1 Tensione di funzionamento nominale (Ue): 400 V QCONF-P1 2 DATI GENERALI QUADRO
QCONF-P1 3 FRONTE QUADRO
Tipo di installazione: a parete X Tensione di isolamento nominale (Uj): 690 V QCONF—P1 4 SCHEMA UNIFILARE
9 pavimento [ . CONF—P1 | 5 | SCHEMA UNIFILARE
Modaltd di posa: incassato ] Tensione nominale circuiti ausiliari [Uaux]- / QCONF—P1 5 SCHEMA UNIFILARE
esterno IZ _
Corrente nominale [In]: 40 A QCONF-P1 7 LEGENDA SIMBOLI
fronte IZ
Accessibitd quadro; retro L] Corrente di corto circuito presunta [len]: < 6 KA
' lato sinistro |:|
lato destro ] Corrente di corto circuito nominale quadro [len]- 10 kA
Ingresso linee: potenza  alto [X] ~ basso [ ] Sistema di messa a terra: TN-S
segnale alto |:| basso |:|
massima +40°C
Uscita linee: potenza alto [X]  basso [ Temperatura ambiente [T} escursione -5C/+35°C
segnale alto |:| basso |:| +25°C
L larghezza 690 mm Sovratemperatura interna [T +35°C
Dimensioni (indicative): altezza 850 mm
profondita 165 mm . .
Umidita relativa [Ur]: <80% a 20°C
Materiale carpenteria: IN MATERIALE PLASTICO
Altitudine (S.LM.): <1000m
Specifiche porta: portella TRASPARENTE
peciiiche  porta: chiusuraA CHIAVE O ATTREZZO
CElI 17-5 CEl 17-11
N.B. IL DIMENSIONAMENTO, LA VERIFICA DELLA SOVRATEMPERATURA . L CEl 17-13 CEl 23-51
INTERNA E DELLE SOLLECITAZIONI DINAMICHE DI CORTO Normative di riferimento: CEl 38—1  CEl 38-2
CIRCUITO SONO INTERAMENTE A CURA DEL COSTRUTTORE DEL CEl 44-5  CEl 44-6
QUADRO ELETTRICO EN 60898 EN 60947

DATA DATI GENERALI QUADRO QUADRO ZONA CONFERENZE P1
DISEG.
VISTO QCONF—P1 FOGLIO 2Dl 7
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: | ORIGINE: SEGUE 3
1 I 2 I 3 I 4 | 5 [ 7 8
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FRONTE INTERNO QUADRO FRONTE ESTERNO QUADRO
. 690 .
| 1
|
- P = 165mm
DATA FRONTE QUADRO QUADRO ZONA CONFERENZE P1
DISEG.
VISTO QCONF—P1 FOGLIO 3Dl 7
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: | ORIGINE: SEGUE 4
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 8
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1 2 [ 3 [ 4 5 6 7 8
——— o . o P
ARRIVO DA QUADRO
QEG-PT
Q3 \* Q4 Q5 Q6
GEN-P1 PR-PO1 ﬁ PR-P02 ﬁ LU-PO1 ﬁ
4x40 A 2x16 A 2x16 A 2x10 A
Jd].a |16 aA d]10aA
Fi \ D | 160 A D | 160 A D [ 100 A
| d |003A | d |]003A | d ]003A
c Cc C
.\\
X
E1
nA2/13 ® N N N
N~ N~ N~
.\\ ~N ~ ~N
Ne Ne Ne
X
~ ~ ~N
N N N
————————————————————————— ————v————————v————————v——i 5/C3
CONFERENZE P1 PRESENZA TENSIONE GENERALE_QUADRO PRESE SALA CONFERENZE PRESE PIANO O1 LUCI PIANO 01
DENOMINAZIONE STANZE 1
SIGLA GEN Pt GEN—P1 PR—PO1 PR—P02 LU=POI1
UTENZA TIPO POTENZA TOT. KW ™N-S 12.8 TN-S/LI-N] _ 0.023 N-S/U-N| 427 TN-S/L-N] 2.3 N-S/LI-N] _ 213 IN-S/LI-N] _ 1.33
POTENZA kW [1b A 462 38.5 5.78 48.1 2 1.7 2 1.7 1 5.83
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.7 0.9 0.7 0.9 0.7 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE o
R NATORE | N-POL In A 4 40 4 40 2 16 2 16 2 10
Ith Aldn Al 40 03 16 0.p3 16 0.p3 10 0.p3
im (o curva) ___ A|Pdi KA 400 10 50 160 20 160 20 100 20
TIPO
FUSIBILE CALERG x
TIPO
CONTATTORE - 2T o | | | |
. TIPO
RELE' TERMICO o X
TIPO CAVO FGI6R 0.6/1 kV FGI6OR 0.6/1 kV FGI60R 0.6/1 KV FGIGOR 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4x(1x10)+1G10 362.5 362.5 3615
LUNGHEZZA m 20 30 30 30
LINEA DI Iz A
POTENZA C4T. aln %[CdT. alb %
Zk mQ |Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA SCHEMA UNIFILARE QUADRO ZONA CONFERENZE P1
DISEG.
VISTO QCONF—P1 FOGLO 4Dl 7
REV. MODIFICA DATA | FIRMA |APPR. SOST. IL; [SOST. DA: ___ | ORIGINE: SEGUE 5
1 I 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8



AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
POTENZA TOT.

AutoCAD SHX Text
Ik1 fase/terra

AutoCAD SHX Text
C.d.T.  a Ib

AutoCAD SHX Text
CONTATTORE

AutoCAD SHX Text
RELE' TERMICO

AutoCAD SHX Text
POTENZA

AutoCAD SHX Text
LINEA DI

AutoCAD SHX Text
Ik trifase/monof.

AutoCAD SHX Text
NUMERAZIONE MORSETTIERA

AutoCAD SHX Text
kA

AutoCAD SHX Text
TARATURA

AutoCAD SHX Text
TIPO CAVO

AutoCAD SHX Text
LUNGHEZZA

AutoCAD SHX Text
C.d.T.  a In 

AutoCAD SHX Text
FORMAZIONE

AutoCAD SHX Text
Zk

AutoCAD SHX Text
Iz

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
In

AutoCAD SHX Text
mê

AutoCAD SHX Text
Zs

AutoCAD SHX Text
%

AutoCAD SHX Text
Pn

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
FUSIBILE

AutoCAD SHX Text
O SEZIONATORE

AutoCAD SHX Text
INTERRUTTORE

AutoCAD SHX Text
UTENZA

AutoCAD SHX Text
Ib

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
POTENZA

AutoCAD SHX Text
COEF. CONTEMP.

AutoCAD SHX Text
COSTRUTTORE

AutoCAD SHX Text
Im (o curva)

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
CALIBRO

AutoCAD SHX Text
Ith

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
N.POLI

AutoCAD SHX Text
Pdi

AutoCAD SHX Text
Idn

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
In

AutoCAD SHX Text
COS í

AutoCAD SHX Text
DENOMINAZIONE

AutoCAD SHX Text
SIGLA

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
kA

AutoCAD SHX Text
%

AutoCAD SHX Text
mê

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
kA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
ORIGINE:

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
MODIFICA

AutoCAD SHX Text
APPR.

AutoCAD SHX Text
FIRMA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
VISTO

AutoCAD SHX Text
DISEG.

AutoCAD SHX Text
SOST. DA:

AutoCAD SHX Text
SOST. IL:

AutoCAD SHX Text
SEGUE

AutoCAD SHX Text
FOGLIO

AutoCAD SHX Text
DI

AutoCAD SHX Text
QCONF-P1

AutoCAD SHX Text
QUADRO ZONA CONFERENZE P1

AutoCAD SHX Text
SCHEMA UNIFILARE

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
PRESENZA TENSIONE

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
TN-S/L1-N

AutoCAD SHX Text
0.023

AutoCAD SHX Text
0.8

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
Q3

AutoCAD SHX Text
4x40 A

AutoCAD SHX Text
GEN-P1

AutoCAD SHX Text
GENERALE QUADRO

AutoCAD SHX Text
STANZE P1

AutoCAD SHX Text
GEN-P1

AutoCAD SHX Text
TN-S/L1-N

AutoCAD SHX Text
4.27

AutoCAD SHX Text
5.78

AutoCAD SHX Text
48.1

AutoCAD SHX Text
0.8

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
Q4

AutoCAD SHX Text
2x16 A

AutoCAD SHX Text
PR-P01

AutoCAD SHX Text
16 A

AutoCAD SHX Text
160 A

AutoCAD SHX Text
0.03 A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
PRESE SALA CONFERENZE

AutoCAD SHX Text
PR-P01

AutoCAD SHX Text
TN-S/L1-N

AutoCAD SHX Text
2.13

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
11.7

AutoCAD SHX Text
0.7

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
FG16OR 0.6/1 kV

AutoCAD SHX Text
3G2.5

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
Q5

AutoCAD SHX Text
2x16 A

AutoCAD SHX Text
PR-P02

AutoCAD SHX Text
16 A

AutoCAD SHX Text
160 A

AutoCAD SHX Text
0.03 A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
PRESE PIANO 01

AutoCAD SHX Text
PR-P02

AutoCAD SHX Text
TN-S/L1-N

AutoCAD SHX Text
2.13

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
11.7

AutoCAD SHX Text
0.7

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
FG16OR 0.6/1 kV

AutoCAD SHX Text
3G2.5

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
Q6

AutoCAD SHX Text
2x10 A

AutoCAD SHX Text
LU-P01

AutoCAD SHX Text
10 A

AutoCAD SHX Text
100 A

AutoCAD SHX Text
0.03 A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
LUCI PIANO 01

AutoCAD SHX Text
LU-P01

AutoCAD SHX Text
TN-S/L1-N

AutoCAD SHX Text
1.33

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5.83

AutoCAD SHX Text
0.7

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
FG16OR 0.6/1 kV

AutoCAD SHX Text
3G1.5

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
GEN-P1

AutoCAD SHX Text
5/A3

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
5/C3

AutoCAD SHX Text
ARRIVO DA QUADRO QEG-PT

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
I1/I2/I3

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
Q1

AutoCAD SHX Text
4x40 A

AutoCAD SHX Text
GEN

AutoCAD SHX Text
40 A

AutoCAD SHX Text
400 A

AutoCAD SHX Text
0.3 A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
CONFERENZE P1

AutoCAD SHX Text
GEN

AutoCAD SHX Text
TN-S

AutoCAD SHX Text
12.8

AutoCAD SHX Text
4.62

AutoCAD SHX Text
38.5

AutoCAD SHX Text
0.8

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
0.3

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
FG16R 0.6/1 kV

AutoCAD SHX Text
4x(1x10)+1G10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
GEN QUADRO CONFERENZE P1


1 2 [ 3 4 5 6 7 8
B, _ _ _ _ L
Q7 ﬁl Q8 ;}l Q9 ﬁl Q10 ;}l an ﬁl Q12 ﬁl
LU-P02 LU-P1 COLL=P1 BL-PT BL-PT RIS—P1
210 A 20 A 210 A 210 A 240 A 20 A
d]10a d]10a d]10a J]10a d]10a d]1w0a
D [ 100 A D | 100 A D [100 A D | 100 A D | 100 A D [ 100 A
1d |oo3a /d |oo3a /d |oo3a Id |oo3a /d |oo3a 1d |oo3a
¢ c c c c ¢
\\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\. \\. \\
T
™ ™ ™ ™ ™
4fos S — S —————— g——————— vV —————— Vo —————— V- ————————— A 63
DENOMINAZIONE LUCI P02 FARETTI LUCI PO1 STRIP LED ALIM. TESTATE COLLETTORI BOILER ALIMENTAZIONE UPS RISERVA P1
SALA CONFERENZE SENSORI DI TEMPERATURA RACK DATI
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@ Nodo equipotenziale
/ / Conduttura monofase con conduttore neutro
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Ve

Conduttura trifase con conduttore protezione e neutro

nrr

Conduttura monofase con conduttore di neutro e terra

yava

Interruttore di manovra con fusibile incorporato
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1 2 3 4 5 7 8
DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO
ESECUZIONE QUADRO: DATI TECNICI:
i DISEGNO [FOGLIO TITOLO
Grado di protezione [IP]: involucro. esterno P55 Frequenza [t 50 Hz
involucro interno |PXXB QAP_P1 1 TESTATA
Forma (segregazione interna): 1 Tensione di funzionamento nominale (Ue): 400 V QAP-P1 2 DATI GENERALI QUADRO
A IZ QAP-P1 3 FRONTE QUADRO
Tipo di installazione: a parete Tensione di isolamento nominale (Uj): 690 V QAP-P1 4 SCHEMA UNIFILARE
a pavimento |:|
QAP-P1 5 SCHEMA UNIFILARE
Wodaitd di posa: incassato ] Tensione nominale circuiti ausiliari [Uaux]- / QAP—P1 5  FGENDA SIMBOL
esterno |Z
Corrente nominale [In]: 32 A
fronte |Z
Accessibitd quadro; retro L] Corrente di corto circuito presunta [len]: < 10 kA
' lato sinistro |:|
lato destro ] Corrente di corto circuito nominale quadro [len]- 10 kA
Ingresso linee: potenza alto [X] basso [ ] Sistema di messa a terra: TN-S
segnale alto |:| basso |:|
massima +40°C
Uscita linee: potenza alto [X]  basso [ Temperatura ambiente [T} escursione -5C/+35°C
segnale  alto [ | basso [ ] +25°C
S larghezza 400 mm Sovratemperatura interna [T +35°C
Dimensioni (indicative): altezza 600 mm
profonditd 165 mm . .
Umidita relativa [Ur]: <80% a 20°C
Materiale carpenteria: IN MATERIALE PLASTICO
Altitudine (S.LM.): <1000m
Specifiche porta: portella TRASPARENTE
peciichie porta: chiusuraA CHIAVE O ATTREZZO
CEl 17-5 CEl 17-11
N.B. IL DIMENSIONAMENTO, LA VERIFICA DELLA SOVRATEMPERATURA CEl 17-13 CEl 23-51
INTERNA E DELLE SOLLECITAZIONI DINAMICHE DI CORTO Normative di riferimento: CEl 38—1  CEl 38-2
CIRCUITO SONO INTERAMENTE A CURA DEL COSTRUTTORE DEL CEl 44-5  CEl 44-6
QUADRO ELETTRICO EN 60898 EN 60947
DATA DATI GENERALI QUADRO QUADRO APPARTAMENTO P1
DISEG.
VISTO QAP-P1 FOGLIO 2 DI 6
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: | ORIGINE: SEGUE 3
1 | 2 | 3 | 4 I 5 [ 7 8
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DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO
ESECUZIONE QUADRO: DATI TECNICI:
, . involucro esterno IP55 DISEGNO [FOGLIO TITOLO
Grado di protezione [IP] ivolucro. interno IPXXB Frequenza [f] 50 Hz T 1 —
Forma (segregazione interna): 1 Tensione di funzionamento nominale (Ue): 400 V Q2_QAPP 2 DATI GENERALI QUADRO
Q2_QAPP 3 FRONTE QUADRO
Tipo di installazione: a parete IZ' Tensione di isolamento nominale (Uj): 690 V Q2_QAPP 4 SCHEMA UNIFILARE
a_pavimento [ Q2_QAPP 5 | LEGENDA SIMBOLI
Wodaitd di posa incassato ] Tensione nominale circuiti ausiliari [Uaux]- /
d 4 A
esterno |Z
Corrente nominale [In]: 63 A
fronte |Z
Accessibitd quadro; retro L] Corrente di corto circuito presunta [len]: < 10 kA
' lato sinistro |:|
lato destro ] Corrente di corto circuito nominale quadro [len]- 10 kA
Ingresso linee: potenza alto [X] basso [ ] Sistema di messa a terra: TN-S
segnale alto |:| basso |:|
massima +40°C
Uscita linee: potenza alto [X]  basso [ Temperatura ambiente [T} escursione -5C/+35°C
segnale alto |:| basso |:| media +25°C
larghezza 400 mm Sovratemperatura interna [T +35°C
Dimensioni (indicative): altezza 200 mm
profonditd 165 mm . .
Umidita relativa [Ur]: <80% a 20°C
Materiale carpenteria: IN MATERIALE PLASTICO
Altitudine (S.LM.): <1000m
Specifiche porta: portella TRASPARENTE
peciichie porta: chiusuraA CHIAVE O ATTREZZO
CEl 17-5 CEl 17-11
N.B. IL DIMENSIONAMENTO, LA VERIFICA DELLA SOVRATEMPERATURA . L CEl 17-13 CEl 23-51
INTERNA E DELLE SOLLECITAZIONI DINAMICHE DI CORTO Normative di riferimento: CEl 38—1  CEl 38-2
CIRCUITO SONO INTERAMENTE A CURA DEL COSTRUTTORE DEL CEl 44-5  CEl 44-6
QUADRO ELETTRICO EN 60898 EN 60947
DATA DATI GENERALI QUADRO QUADRO 2 QUADRO APPARTAMENTO P1
DISEG.
VISTO Q2_QAPP FOGLIO 2 DI 5
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: | ORIGINE: SEGUE 3
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